INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
InSt} tut Badawczy e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl fax 22 836 63 63
‘www.ien.com.pl Regon: 000020586

nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761

KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAN KOTELOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/153/CUE/21

potwierdzajace, ze :

kociol wodny typu KAMEN PERFEKT BIO 20

0 nominalnej mocy cieplnej 20 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego, opalany biomasg w postaci sprasowane;j (pelet)

produkowany przez:

Zaklad Slusarsko-Kotlarski ,,Kamen” Janusz Kamenczak
402C Pustkow, 39-205 Pustkow

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania S Kklasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1
- podane w sprawozdaniu z badan nr 151/17-LG.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanym urzadzeniu w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato $wiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa
od 02.2021 do 02.2024

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badan Kottow i Urzadzen Zak}ad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewezych

(podpis) o | : ; : B (podpis)

1
el. 4c

1.6dz; dnia 19.02.2021 r.
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INSTYTUT ENERGETYKI

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. 22 3451-200
InSt> tut BadaWCZy e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl fax 22 836 63 63

www.ien.com.pl Regon: 000020586
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 NIP: 525-00-08-761

LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/153/CUE/21

Kociot wodny typu KAMEN PERFEKT BIO 20
o nominalnej mocy cieplnej 20 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet),
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

. Uzyskana wartosé Wymagania
Parametr | Miano
KAMEN PERFEKT BIO 20 normy
Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pelet)
Moc cieplna | kW 20,3 5,7 (100+£8)% Qn ***
Sprawnos$¢ n % 90,8 90,1 > 88,3
y CcO 82 204" <500
2| NOy 164 151 bez wymagan
iz mg/m?
5 0GC 3,5 4 <20
Pyl 13 15% < 40

“) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
9 dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
) dotyczy tylko mocy nominalnej

1.6dz, dnia 19.02.2021 1.
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Vertimas is lenky kalbos

ENERGETIKOS INSTITUTAS

/Logotipas: Tyrimy Mory g. 8. 01-330 VarSuva N tel. 22 3421-290
i—EN/ institutas el. padtas: instytut.energetyki(@ien.com.pl faks. ;2 836 63 63
‘ www.ien.com.pl imonés kodas 000020586
A/S Nr. 22 1160 2202 mokesciy mokétojo kodas:
0000 0000 2987 3013 525-00-08-751

Teismo registro Nr. 0000088963

KATILU IR SILDYMO [RENGINIU TYRIMU LABORATORIJA
Dostawcza g. 1, 93-231 Lodzé. tel. (042) 64 00 821, faks. (042) 64 00 828

APLINKAI PALANKUS PRODUKTAS

PAZYMEJIMAS
Nr. OS/153/CUE/21

Patvirtinama, kad
»Kamen Perfekt Bio 20* tipo vandens katilai su automatiniu kuro padavimu.
kuriy Silumin¢ galia yra 20 kW. kurie yra klirenami presuota biomase (granulémis).

ir kuriuos gamina
Saltkalvystés ir katily gamybos jmoné ,,Kamen* Janusz Kamenczak,
Pustkow 402C, 39-205 Pustkow,

atitinka PN-EN 303-5:2012 standarto reikalavimus ir yra priskiriami 5 klasei.
Pazyméjimas iSduotas, vadovaujantis Katily ir $ildymo jrenginiy tyrimo laboratorijos
(adresas: Dostawcza g. 1. 93-231 Lodz¢) atlikty laboratoriniy tyrimy rezultatais,

pateiktais tyrimy ataskaitoje Nr. 151/17-LG.

Pazymejimas galioja su ta salyga. kad gamintojas neatlicka jokiy techniniy pakeitimy jrenginyje.
lyginant su tyrimui pateiktais jrenginiais, be iSankstinio pazyméjima isdavusios laboratorijos leidimo.

Pazyméjimas galioja nuo 2021 m. vasario mén. iki 2024 m. vasario mén.
Katily ir Sildymo jrenginiy tyrimy

laboratorijos vadovas
/parasas/

Elektros jrenginiy tyrimy jmonés vadovas
/parasas/

/antspaudas: ENERGETIKOS INSTITUTAS. Tyrimy institutas,
CUE elektros jrenginiy tyrimy laboratorija,
" Dostawcza g 1, 93-231 Lodzé, tel. 42 640 08 21/

Lodzeé, 2021-02-19
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Vertimas is lenky kalbos

ENERGETIKOS INSTITUTAS

/Logotipas: Tyrimy Mory g. 8, 01-330 Varsuva tel. 22 3451-200
JEN/ institutas el. pastas: instytut.energetvki@ien.com.pl faks. 22 836 63 63
www.ien.com.pl imonés kodas 000020586
A/SNr.22 1160 2202 mokes¢iy mokétojo kodas:
0000 0000 2987 3013 525-00-08-751

Teismo registro Nr. 0000088963

KATILU IR SILDYMO [RENGINIU TYRIMU LABORATORIJA
Dostawceza g. 1. 93-231 Lodzé, tel. (042) 64 00 821. faks. (042) 64 00 828

PAZYMEJIMAS
Nr. OS/153/CUE/21

..Kamen Perfekt Bio 20™ tipo vandens katilai su automatiniu kuro padavimu,
kuriy Siluminé galia yra 20 kW, kurie yra kiirenami presuota biomase (granulémis).
atitinka standarte PN-EN-303-5:2012 nurodytus. 5 klasés reikalavimus.

Parametrai Matavimo vnt RIS G gTS Standartq ,
i ) »Kamen Perfekt Bio 20% reikalavimai
Kuras Presuota biomasé (granulés)
Siluminé galia kW 20.3 5.7 (100+£8)% QnXX
Veiksmingumas n % 90.8 90,1 =883

“ CO 82 204 <500
= NOx I 164 o™ be reikalavimy
E 0GC me/tn 3.5 45 <20
= Dulkés 13 B < 405X

¥ perskaiiuojant j 10% deguonies, esan¢io sausuose i¥metamuose tersaluose
¥ apkrovai, kuria sumazinta < 30% nominali §iluminé galia
¥ tik nominaliai $iluminei galiai

Lodzé, 2021-02-19

/antspaudas: ENERGETIKOS INSTITUTAS, Tyrimy institutas,
CUE elektros jrenginiy tyrimy laboratorija,
Dostawcza g. 1, 93-231 Lodzé, tel. 42 640 08 21/
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I lietuviy kalba verte Ernesta alancmte Kalby ir komunikacijos centro “Mazas

pasaulis” vertéja. Su=Fic i{b’ép- blikos BK 235 straipsniu esu susipazinusi.
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Im. kodas: 300614930

PVM mokeétojo kodas: L. T100003985410

Adresas: P. Kalpoko g. 1-28, LT-44146 Kaunas

Tel.: +370 37 328814; +370 614 35543

Faksas: +370 37 328815

El paStas: info@mazaspasaulis.lt
http://www.mazaspasaulis.It/

Ireg. VI Registry Centro Kauno filialas, Nr. 101093



