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potwierdzającerże :

kocioł wodny łpu KAMEN PERFEKT BIO 10
o nominalnej mocy cieplnej 1,1 kW,

z automatycznympodawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowany przez:

Zakład Ślusa rs ko-Kotlars ki rrKa m en" Janusz Ka m en czak
402C Pustków ,39-205 Pustków

badany zgodnie z rvymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:

Laboratorium Badań Kotłów iUrządzefi Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza l
- podane w sprawozdanfuzbadńnr 109ll7-LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadlych zmian technicznych
w prodŃowanym llrządzeniu w stosunku do lxządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 02.202l do 02.2024

kierownik Laboratorium
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń

Grzewczych

Ił,,J; "ł,J,a'N"my,T.Ę§nT:§u''|. 
., -ą /r

(podpis) "§6?r.TiĘlłl^'#.,H,i§,;, 
(podpk)

tel. 42 640-08-21

Łódź; dnia 19.02.2Ożl r.

Kierownik Zal<Ładu
ZaŁJad B adań U r ządzeń Energetycznych
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Kocioł wodny typu KAMEN PERFEKT BIO 10
o nominalnej mocy cieplnej 11 kW,

z automatycznym podawaniem paliwa stałego. opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet),
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wartość Wymagania

normyKAMEN PERFEKT BIo 10

Paliwo biomasa rv postaci sprasowanej (pelet)

Moc cieplna kW l0,3 3rl *' (100+8)7o Qn -'-

sprawność n % 90,7 89r7,* > 8810"*

4)

Co

mg/m,r

9 238** < 500

NO* l58 l47,, bez wymagań

oGC 3,5 4** <20

Pvł 12 1ó" ( {6xxx

w przeliczeniu na l0_9ó udziału tlenu rł spalinach suchy,ch
") doł,cz}, oboiąźenia obniżonego < 30oń nominalnej mocy, cieplnej
"') dot},cz}, t1"lko moc1, nominalnej
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U rząilzefr lnergetycznych CUnl

9t1-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tol.42 640-08-21

Łó*ź, dnia 19.02.2021 r.
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